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MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto para implantacdo do sistema de iluminacéo
natalina, na Praca da Matriz e acesso aos Bairros Primavera i,
Poncho Verde , Jardim Luciana , S8o José , Cristo Rei | S
Clara , Castelandia, e Pioneiro com instalagcdo de cortinas
luminosas decorativas e mangueiras luminosas de LED ,bivolit
em postes de concreto em frente a Igreja Matriz rotatéria da Av
Cuiaba com a 8. Jodo como também nas arvores , figuras
natalinas e pergolados da Praga Central na sede do municipio
de Primavera do Leste/MT, e demais servigos correlatos como
especifica ¢ memorial descritivo.
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1- OBJETIVO

A elaboragdo do presente memorial serve para nortear os
executores na implantacéo do sistema de iluminag&o natalina da cidade,
aproveitando o méaximo possivel da estrutura existente e orientar a
melhor forma de execucdo dos servigos, passando aos habitantes desta
cidade o clima do espirito natalino.

2 - CARACTERISTICAS:

Service de implantagéo do sistema de iluminagéo natalina, em Arvores
, Figuras Natalinas , Pergolados tetoc da casinha de Papai Noel na
Praca da Matriz; Rotatéria da Av. Cuiaba com Av S. Jodo , entrada dos
bairros Primavera Ill, Pancho Verde , Jardim Luciana , S&o José , Cristo
Rei, St* Clara , Castelandia e Pioneiro e ainda o aproveitamento
corddes luminosos ou festdes com lampadas coloridas (existente no
almoxarifado desta Prefeitura ) para iluminar postes de concreto em
diversos pontos onde serdo utilizados , alem dos servicos de
profissionais capacitados os servicos de caminh&o guincho com cesta
de inspecdo com alcance até 20m de altura, acompanhado de operador
e eletricista com capacitagdo em implantagéio de iluminacdo.

Seréo utilizado mangueiras luminosas de LED branca , com 100m
de comprimento (cada pega) Bivolt e Cortinas luminosas , branco
estatica com 240 LED’s/10Watt,s medindo 1,60 x 2,80m mais 0,75m
de cabo de forga com fios isolados na cor verde e reforcados para uso
interno e externo.

. Todos os servigos de instalagéo e ligacdo dos circuitos a
rede elétrica deverdo ser feitos por profissionais capacitados e com
todos os equipamentos de seguranca conforme determina a lei de
seguranca do trabalho e da concessionaria de Energia Elétrica que atua

no estado de Mato Grosso.



3- RECOMENDACOES TECNICAS:

Todos os materiais que sero empregados nos servicos
descriminados anteriormente deverao ser de primeira qualidade e além
de estarem enquadrados dentro das normas da ABNT e da
concessionaria de Energia Elétrica que atua no Estado de Mato Grosso,
deverdo obedecer, rigorosamente, as especificagdes da planilha
orcamentaria.

No caso das Cortinas de LED , quande do uso externo
observar para que os plugs de conexdo na rede sejam protegidos de
umidade.

4 - LOCALIZACAO:
Os servigos serdo executados na Praca da Matriz, em seu
entorno e na entrada dos bairros Primavera lil, Poncho Verde , Jardim

Luciana , S&do José , Cristo Rei, St® Clara , Castelandia e Pioneiro na
sede deste municipio de Primavera do Leste / MT.

Primavera do Leste / MS, Setembro de 2018.
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